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ВСТУП 
 
Кредитний модуль «Процеси, апарати і машини галузі - 1. Теплові 
процеси» входить до вибіркової частини навчального плану бакалаврів за 
напрямами підготовки 6.050503 «Машинобудування», 6.050502 «Інженерна 
механіка» і відноситься до дисциплін самостійного вибору навчального 
закладу. 
Згідно освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалаврів за напрямами 
підготовки 6.050503 «Машинобудування», 6.050502 «Інженерна механіка» 
кредитний модуль «Процеси, апарати і машини галузі - 1. Теплові процеси» 
формує здатність робити обґрунтований вибір обладнання для реалізації 
теплообмінних процесів та виконувати їх параметричні розрахунки. 
Кредитний модуль «Процеси, апарати і машини галузі - 1. Теплові 
процеси» базується на знанні студентом математики, інформатики, нарисної 
геометрії, хімії, фізики, теоретичні основи теплотехніки та інших наук, таких 
як:  «Вища математика» (розділи: інтегральне та диференційне обчислення), 
«Інженерні розрахунки на ПЕОМ» (розділ: робота з електронними таблицями), 
«Фізика» (розділ: механіка), «Хімія» (розділ: властивості речовин), а також 
дисциплін «Опір матеріалів» і «Механіка твердого деформованого тіла». Він є 
базовим для вивчення наступних кредитних модулів: «Процеси, апарати і 
машини галузі - 2. Механічні процеси», «Процеси, апарати і машини галузі - 3. 
Гідромеханічні процеси» та інших дисциплін «Пакувальне обладнання», 
«Технологія машинобудування». Матеріал кредитного модуля «Процеси, 
апарати і машини галузі - 1. Теплові процеси» викладається на 3-му курсі 
навчання бакалаврів за напрямами підготовки 6.050503 «Машинобудування», 
6.050502 «Інженерна механіка». Загальний навчальний час, який потрібний для 
вивчення кредитного модуля «Процеси, апарати і машини галузі - 1. Теплові 
процеси», складає (разом з СРС) 216 год. (6 кредитів) згідно з робочим 
навчальним планом.  
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Метою кредитного модуля «Процеси, апарати і машини галузі - 1. 
Теплові процеси» для напрямів підготовки 6.050503 «Машинобудування», 
6.050502 «Інженерна механіка» є оволодіння студентами не лише теорією, а і 
методами розрахунків основних теплових процесів, машин і апаратів, та 
використання одержаних знань при вивченні спеціальних дисциплін, а також у 
фаховій діяльності. 
Метою розрахункової роботи з кредитного модуля «Процеси, апарати і 
машини галузі - 1. Теплові процеси» для бакалаврів за напрямами підготовки 
6.050503 «Машинобудування»,6.050502 «Інженерна механіка» є оволодіння 
студентами не лише теорією, а здобуття навичок виконувати розрахунки за 
темами «Конденсація» і «Теплопередача», які винесені на розрахункову роботу 
студентів з даного кредитного модуля. 
 
1. Загальні положення щодо організації розрахункової роботи 
студентів 
 
Розрахункова робота студентів з кредитного модуля «Процеси, апарати і 
машини галузі - 1. Теплові процеси» передбачається робочим навчальним 
планом для бакалаврів за напрямами підготовки 6.050503 «Машинобудування», 
6.050502 «Інженерна механіка» на 3-му курсі у 6-му семестрі та 
регламентується Положенням про організацію навчального процесу в вищих 
навчальних закладах України, затвердженим наказом Міністерства освіти 
України № 161 від 2 червня 1993 року та Положенням про систему нарахування 
балів за кредитно-модульною системою кредитного модуля «Процеси, апарати і 
машини галузі - 1. Теплові процеси». 
У методичних вказівках представлені методики розрахунків за такими 
видами теплообміну, як конденсація і теплопередача, які не виносяться на 
закріплення на аудиторних заняттях, а закріплюються самостійно студентами 
при виконанні розрахункової роботи студентів з кредитного модуля «Процеси, 
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апарати і машини галузі - 1. Теплові процеси». На це відводиться певна 
кількість годин самостійної роботи від загальної кількості годин на вивчення 
даного кредитного модуля згідно його робочої навчальної програми. Це 
завдання корисно для вивчення майбутніми інженерами-механіками за 
напрямами підготовки 6.050503 «Машинобудування» і 6.050502 «Інженерна 
механіка» в зв’язку з тим, що дуже часто застосовується у реальних умовах 
роботи процесів і апаратів хімічної технології та обладнання хімічних і 
пакувальних виробництв, як приклад розв’язання характерних задач при 
заданих умовах. 
Після вивчення теоретичного матеріалу на лекційних заняттях тем 
«Конденсація», «Теплопередача» викладач видає студентам завдання для 
виконання розрахункової роботи з кредитного модуля «Процеси, апарати і 
машини галузі - 1. Теплові процеси». При видачі завдання на розрахункову 
роботу для студентів передбачена багатоваріантна система умов завдання. 
Варіанти відповідають порядковому номеру n студента у списку групи та 
додатковим даним за варіантами згідно таблиць 4.1 і 4.2 даних методичних 
вказівок. В додатках цих методичних вказівок наведені необхідні довідникові 
дані у таблицях, які використовуються при розрахунках завдання даної 
розрахункової роботи. 
Оформлюється розрахункова робота на листах формату А4 за методиками 
розрахунків, які наведені у цих методичних вказівках. Зразок титульного листа 
представлений у додатку 5 методичних вказівок. 
Виконане завдання розрахункової роботи здається студентом для 
перевірки викладачу в кінці вивчення кредитного модуля «Процеси, апарати і 
машини галузі - 1. Теплові процеси» та оцінюється згідно рейтингової системи 
оцінювання даного кредитного модуля. 
Успішне виконання завдання даної розрахункової роботи можливе за 
умови наявності у студентів певних знань з теоретичних відомостей за темами 
«Конденсація» і «Теплопередача», методик розрахунків цих теплових процесів 
6 
 
та навичок виконувати їх, а також уміння проводити аналіз отриманих 
результатів розрахунків. 
 
2. Теоретичні відомості щодо виконання задачі №1 розрахункової 
роботи студентів за темою «Конденсація» 
 
Процес ламінарного стікання плівки конденсату для циліндричної 
поверхні, яка розміщена горизонтально, критеріальне рівняння має вигляд: 
25,0)Pr(72,0 ПGaNu =
       (2.1) 
де λ
α hNu ⋅=
 - критерій Нусельта;  
α
 - інтенсивність тепловіддачі при конденсації,
 См
Вт
°⋅
2 ; 
h
 - висота поверхні, м; 
λ
 - коефіцієнт теплопровідності плівки конденсату,
 См
Вт
°⋅
; 
2
3
υ
ghGa =
 - критерій Галілея; 
υ
 - кінематична в’язкість плівки конденсату, 
с
м 2
  
 
Pr
 - критерій Прандтля, який визначається при середній температурі 
плівки конденсату )(5,0 стn ttt +⋅= , 
де     nt  - температура пари, Co ;  стt  - температура стінки, Co ; 
tC
r
П
∆
=
 - критерій фазового переходу; 
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r
 - прихована теплота пароутворення, яка визначається при 
температурі пари nt
, кг
кДж
; 
C
 - питома теплоємність пари,
 
Скг
кДж
°⋅
; 
t∆  – перепад температур між парою і трубою, Co . 
Перепад температур між парою і стінкою (трубою) за формулою (2.3): 
стn ttt −=∆
 ,
Co
        
(2.3) 
Визначальнім розміром для циліндричної поверхні, яка розміщена 
горизонтально в критеріях є зовнішній діаметр циліндричного тіла d . 
Продуктивність апарата по конденсату (або маса сконденсованої пари) за 
формулою (2.4): 
r
QG = , 
с
кг
         (2.4) 
де tFQ ∆= α  – потужність теплового потоку, кВт ; 
r– прихована теплота пароутворення, 
кг
кДж
; 
F – площа поверхні труби, 
2м ; 
t∆  – перепад температур між парою і трубою, Co . 
 
3. Методика виконання розрахунку задачі №1 розрахункової 
роботи студентів за темою «Конденсація» 
 
Задача №1 
Середня температура плівки конденсату сухої насиченої пари 
tc=90 + n, 0C, а температура поверхні труби tcт= 50 + n, 0C. Визначити тиск пари 
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в апараті і масу пари, яка сконденсується за годину на горизонтальній трубі 
діаметром d= (n + a1 ), мм і довжиною L = (0,5·n + a2 ), м, де n– порядковий 
номер студента за списком академічної групи. 
 
Розглянемо методику виконання задачі №1 розрахункової роботи 
студентів за темою «Конденсація»: 
 
1. Температуру плівки конденсату сухої насиченої пари розраховують 
за формулою (3.5): 
)(
2
1
стпc ttt +⋅=         (3.5) 
де пt - температура пари в апараті, Co ; 
стt - температура поверхні стінки (труби), Co ; 
ct - температура плівки конденсату сухої насиченої пари, Co . 
З формули (2.1) знаходимо температуру пари в апараті за формулою (3.6): 
стсп ttt −⋅= 2 Co         (3.6) 
2. Тиск в апараті Pп і приховану теплоту пароутворення rп  визначають з 
додатку 4 таблиці 4 за температурою пари в апараті
 
nt : 
Pп = f (tп ) ,  Па; 
rп=f(tп ), кг
кДж
. 
3. Перепад температур між парою і стінкою (трубою) визначають за 
формулою (3.7): 
стn ttt −=∆ Co         (3.7) 
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4. Визначимо фізичні властивості плівки конденсату λ, C, ν, Pr за 
температурою плівки конденсату сухої насиченої пари сt визначають з 
додатку 2  таблиці 2. 
5. Критерій Галілея визначають за формулою (3.8): 
3
2 ,
gG a
ν
⋅
=
l
       (3.8) 
де g – прискорення вільного падіння,
 
2с
м
; (g = 9,8 )2с
м
 
l – визначальний розмір, м , (для горизонтальної труби визначальним 
розміром є зовнішній діаметр труби d=l  ); 
ν  – кінематична в’язкість, 
с
м 2
. 
6. Критерій фазового переходу визначають за формулою (3.9): 
tC
r
П
∆⋅
=
        (3.9) 
де r– прихована теплота пароутворення,
 кг
кДж
; 
C  – теплоємність плівки конденсату, 
Скг
кДж
°⋅
 ; 
t∆  – перепад температур між парою і трубою, Co . 
7. Критерій Нусельта визначають за формулою (3.10): 
25,0)Pr(72,0 ПGaNu =
     (3.10) 
8. Коефіціент тепловіддачі визначають за формулою (3.11): 
N u
d
λ
α
⋅
=
,       (3.11) 
10 
 
9. Площу поверхні труби визначають за формулою (3.12): 
F d Lpi= ⋅ ⋅ ,       (3.12) 
де F – площа поверхні труби,
  
2м ;      π=3,14 
d  – зовнішній діаметр горизонтальної труби в апараті,
 
м ; 
L  – довжина горизонтальної труби,
 
м . 
10. Потужність теплового потоку визначають за формулою (3.13): 
Q F tα= ⋅ ⋅ ∆ ,        (3.13) 
де  Q  - потужність теплового потоку між парою і трубою, яка 
передається тепловіддачею, Вт; 
α  – коефіцієнт тепловіддачі, 
См
Вт
°⋅
2
 
; 
F  – площа поверхні теплообміну, 2м ; 
t∆  – перепад температур між парою і трубою, Co . 
11. Масу сконденсованої пари визначають  за формулою (3.14): 
QG
r
=
,         (3.14) 
де  G  – маса сконденсованої пари,
 
с
кг
; 
Q  - потужність теплового потоку між парою і трубою, яка 
передається тепловіддачею, Вт; 
r – прихована теплота пароутворення,
 
кг
кДж
. 
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Розглянемо приклад виконання розрахунку задачі №1 розрахункової 
роботи студентів за темою «Конденсація». 
Дано: 
tc= 90 0C 
tcт= 50 0C 
d= 80 мм 
L = 1,5 м 
Pп- ? G - ?  
Рішення: 
1. Температура плівки конденсату сухої насиченої пари:
 
)(
2
1
стпc ttt +⋅= , C
o
. 
Звідси знаходимо температуру пари в апараті 
130509022 =−⋅=−⋅= стсп ttt Co
 
2. Тиск в апараті Pп і приховану теплоту пароутворення rп  визначаємо з 
додатку таблиці Д4 за температурою пари в апараті 
ït : 
Pп = f (tп ) = 2,7·105, Па; 
rп =f (tп ) = 2174,3 кг
кДж
. 
3. Перепад температур між парою і трубою 
8050130 =−=−=∆ стn ttt Co  
4. Визначимо фізичні властивості плівки конденсату λ, C, ν, Pr за 
температурою плівки конденсату сухої насиченої пари сt визначаємо з додатку 
таблиці Д2. 
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λ=0,68
См
Вт
°⋅
,        C=4,22
Скг
кДж
°⋅
,    ν=0,326·10-6
с
м 2
,      Pr =1,95 
5. Критерій Галілея 
3 3
10
2 6 2
9, 81 0, 08 4, 72 10
(0, 326 10 )
gG a
ν −
⋅ ⋅
= = = ⋅
⋅
l
 
де l  – визначальний розмір для горизонтальної труби визначальним 
розміром є зовнішній діаметр труби 0 , 0 8d= =l м . 
6. Критерій фазового переходу 
44,6
8022,4
3,2174
=
⋅
=
∆⋅
=
tC
r
П
 
7. Критерій Нусельта 
631)44,695,11072,4(72,0)Pr(72,0 25,01025,0 =⋅⋅⋅⋅== ПGaNu
 
8. Коефіціент тепловіддачі 
5364
08,0
68,0631
=
⋅
=
⋅
=
d
Nu λ
α
См
Вт
°⋅
2  
9. Площу поверхні труби 
23768,05,108,014,3 мLdF =⋅⋅=⋅⋅= pi
 
10. Потужність теплового потоку  
кВтВтtFQ 7,161161692803768,05364 ==⋅⋅=∆⋅⋅= α
 
11. Маса сконденсованої пари  
год
кг
с
кг
r
QG 2680743,0
3,2174
7,161
====
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4. Теоретичні відомості щодо виконання задачі №2 розрахункової 
роботи студентів за темою «Теплопередача» 
 
Потужність теплового потоку теплопередачею через стінку визначається 
за формулою (4.1): 
,)(
21
FttKQ pp ⋅−⋅=      (4.1) 
де  Q -  потужність теплового потоку через стінку, Вт; 
К – коефіцієнт теплопередачі на 1 м2 площі теплообміну,
  
См
Вт
°⋅
2
 
; 
F – площа поверхні теплообміну,  2м ; 
21
, pp tt  - середні температури рідини з обох боків стінки, Co . 
Питомий тепловий потік, Вт/м: 
)(
21 pp
ttKq −⋅=
       (4.2) 
В рівнянні (4.2) середній перепад температур при прямотечії (протитечії) 
рідин 
,
ln
21
м
м
cpp
t
t
tt
ttt
∆
∆
∆−∆
=∆=−
δ
δ
      (4.3) 
де δt∆  - більший перепад температур теплоносіїв з обох боків стінки, Co ; 
мt∆  - менший перепад температур, Co . 
Для циліндричної стінки лінійний коефіцієнт теплопередачі (на 1 м 
довжини каналу), 
См
Вт
°⋅
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,
1ln
2
11
1 12
1
11
∑
+
+
⋅
+⋅
⋅
+
⋅
=
n
nn
n
n
l
dd
d
d
K
αλα
pi
   (4.4) 
де  121 ,,,, +nn dddd K  - діаметри шарів стінки, м; 
nλλλ ,,, 21 K  - коефіцієнти теплопровідності матеріалів, з яких 
виготовлені шари стінки,
 
См
Вт
°⋅
. 
Потужність теплового потоку, яка передається теплопередачею, для 
циліндричної стінки, Вт 
сll tlKlqQ ∆⋅⋅=⋅=       (4.5) 
 
5.  Методика виконання розрахунку задачі №2 розрахункової 
роботи студентів за темою «Теплопередача» 
 
Задача №2 
В горизонтальному теплообмінному апараті, який складається з 
)( 1anN +=  труб з матеріалу 2a , розміщених в кожусі діаметром 
ìnD ),1,01,0( +⋅=
 підігрівається вода. Гаряча вода, яка тече в трубах 
діаметрами 21 dd = 43 / aa , охолоджується від температури Cant
o)( 51 +=′  до 
.)( 61 Cant o+=′′  Холодна вода, яка тече вздовж трубок в кожусі, нагрівається від 
температури Cant o)( 72 +=′  до Cant o)( 82 +=′′ . Потужність теплового потоку 
через поверхню нагрівання кВтanQ ,10 9+⋅= . 
Визначити довжину кожуха l теплообмінного апарату для прямотечії і 
протитечії рідин для чистих труб, та труб з шаром накипу товщиною 
15 
 
ммaн ,10=δ  та коефіцієнтом теплопровідності накипу градмВтaн ⋅= /,11λ . 
Вибрати найкращі умови теплопередачі. 
Побудувати графіки для середнього температурного напору у 
теплообміннику за умов прямотечії і протитечії руху рідини у трубках без шару 
накипу і з урахуванням товщини шару накипу в трубках з гарячою водою по 
довжині теплообмінного апарату l. 
 
Розглянемо методику виконання задачі №2 за темою «Теплопередача» 
розрахункової роботи студентів: 
1. Визначальна температура: 
гарячої води  C
tt
tг
o
,
2
''
1
'
1 +
=
      (5.1) 
холодної води  C
tt
tх
o
,
2
''
2
'
2 +
=
      (5.2) 
2. Теплофізичні властивості за додатком у таблиці Д2 при 
визначальній температурі гарячої води tг: Cг, ρг,νг, λг, Prг; холодної води при 
визначальній температурі холодної води tх.: Cх, ρх,νх, λх, Prх. 
3. Витрати гарячої води гG  та холодної води хG  знаходимо з рівняння 
(5.3) за формулами (5.4) та (5.5): 
,tGСQ ∆⋅⋅=
        (5.3) 
де С – питома теплоємність рідини,
 
См
Вт
°⋅
2 ; 
G – витрати рідини, скг / ; 
t∆
 - перепад температур на вході в апарат і виході з нього. 
Тоді: 
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,)( ''1'1 ttС
QG
г
г
−⋅
= скг /
     (5.4) 
 
,)( '2''2 ttС
QG
х
х
−⋅
= скг /
    (5.5) 
Значення гС  і хС  взяти при середніх температурах tг і tх відповідно. 
4. Визначальний розмір для гарячої води – це d1 без накипу з умови 
задачі №2 , м;  
для холодної води – еквівалентний діаметр міжтрубного простору: 
dD
D
N
dN
d екв
⋅
+
⋅−
=
2
2
2
2
, м      (5.6) 
5. Швидкість гарячої та холодної води визначають за формулами (5.7) 
та (5.8): 
⋅
⋅⋅⋅
⋅
= 2
1
4
dN
GV
г
г
г ρpi , см /      (5.7) 
,
4
2
еквх
х
х d
GV
⋅⋅
⋅
=
ρpi см /      (5.8) 
 
6. Критерій Рейнольдса для гарячої та холодної води визначають за 
формулами (5.9) та (5.10): 
г
г
г
dV
ν
1Re ⋅=
       (5.9) 
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х
еквх
х
dV
ν
⋅
=Re
       (5.10) 
7. Режим руху рідини визначають за формулами (5.11) або (5.12) або 
(5.13) за критерієм Рейнольдса для гарячої та холодної води окремо. 
Якщо Re< 3000, то режим ламінарний і критерій Нусельта розраховують 
за виразом (5.11): 
25,0
1,043,033,0
Pr
PrPrPrRe17,0








⋅⋅⋅⋅=
p
с
срNu     (5.11) 
Якщо 3000 <Re< 10000, то режим перехідний і критерій Нусельта 
розраховують за виразом (5.12): 
25,0
43,03,14
Pr
PrPrRe1026,2








⋅⋅⋅⋅=
−
p
c
рNu     (5.12) 
Якщо Re>10000, то режим турбулентний і критерій Нусельта 
розраховують за виразом (5.13): 
25,0
43,08,0
Pr
PrPrRe021,0








⋅⋅⋅=
p
c
рNu
     (5.13) 
Відношенням )1Pr/(Pr =pc  можна знехтувати для визначення критерію 
Нусельта, де cPr  приймається за додатком 1 у таблиці 1 . 
8. Коефіцієнти тепловіддачі гарячої та холодної води визначають за 
формулами (5.14) та (5.15): 
,
1d
Nu гг
г
λ
α
⋅
=
См
Вт
°⋅
2        (5.14) 
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,
екв
хх
х d
Nu λ
α
⋅
=
См
Вт
°⋅
2        (5.15) 
 
9. Для одношарової циліндричної стінки товщиною (d1- d2)/2 лінійний 
коефіцієнт теплопередачі на 1 м довжини каналу l визначають за формулою 
(5.16): 
,1ln
2
11
1
2
21 еквхаг
l
dd
d
d
K
⋅
+
⋅
+
⋅
=
αλα
pi
См
Вт
°⋅
   (5.16) 
10. Побудувати графіки для розрахунку середнього температурного 
напору для прямотечії і протитечії в трубках з гарячою водою по довжині 
теплообмінного апарату l. 
11. Середній температурний напір для прямотечії визначають за 
формулою (5.17): 
C
tt
tt
tttt
t
t
tt
t
м
б
мб
пр
o
,
)(
)(ln
)()(
ln
''
2
''
1
'
2
'
1
''
2
''
1
'
2
'
1
−
−
−−−
=
∆
∆
∆−∆
=∆
    (5.17) 
а для протитечії визначають за формулою (5.18): 
 
C
tt
tt
tttt
t
t
tt
t
м
б
мб
прот
o
,
)(
)(ln
)()(
ln
'
2
''
1
''
2
'
1
'
2
''
1
''
2
'
1
−
−
−−−
=
∆
∆
∆−∆
=∆
    (5.18) 
 
12. Довжина корпусу теплообмінника: 
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)(протпрl tK
Ql
∆⋅
=
, м       (5.19) 
 
13. Для врахування впливу товщини шару накипу в трубі з гарячою 
водою в формулах (5.7), (5.9), (5.14), (5.16) замість d1 потрібно використовувати 
(d1-2δн), а лінійний коефіцієнт теплопередачі на 1 м довжини каналу l 
розраховується за формулою (5.20) з урахуванням накипу шару на внутрішній 
поверхні трубок з гарячою водою: 
,
12ln
2
1ln
2
1
)2(
1
1
1
1
2
21 еквх
н
нанг
н
l
dd
d
d
d
d
K
⋅
+
+
⋅
+
⋅
+
−⋅
=
α
δ
λλδα
pi
См
Вт
°⋅
  
(5.20) 
 
14. Проаналізувати проведені розрахунки процесу теплопередачі у 
теплообмінному апараті та зробити висновки про кращий варіант 
теплообмінника з точки зору довжини труб коли існує протитечія і відсутній 
накип в трубах. 
 
Розглянемо приклад виконання розрахунку задачі №2 за темою 
«Теплопередача» розрахункової роботи студентів. 
 
Дано: 
n=4 – варіант завдання у прикладі 
N=n+a1=4+54=58 
a2 – бронза 
D=0,1·n+0,1=0,1·4+0,1=0,5 м 
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2
1
d
d
 = 
мм
мм
17
15
=
м
м
017,0
015,0
 
'
1t = (n+a5)=(4+115)=119 Co  
''
1t = (n+a6)=(4+85)=89 Co  
'
2t = (n+a7)=(4+15)=19 Co  
''
2t = (n+a8)=(4+32)=36 Co  
Q=(10·n+a9)=10·4+650=690кВт 
δн=a10=n·a10=4·0,2=0,8 мм 
λн=a11=1,6 См
Вт
°⋅
 
lпр- ? lпрот- ? lпрн- ? lпротн- ? 
Рішення: 
1. Визначальна температура: 
гарячої води  C
tt
tã
o104
2
89119
2
''
1
'
1
=
+
=
+
=
 
холодної води  C
tt
tõ
o28
2
3619
2
''
2
'
2
=
+
=
+
=
 
2. Теплофізичні властивості за додатком 2 у таблиці 2: 
- при визначальній температурі гарячої води tг: 
Cг=4,235 См
Вт
°⋅
2 , ρг=954 3м
кг
,νг=0,295·10-6 с
м2
, λг=0,684 См
Вт
°⋅
, Prг=1,7 ; 
- при визначальній температурі холодної води tх.: 
Cх=4,170 См
Вт
°⋅
2  , ρх=997 3м
кг
,νх=0,295·10-6 с
м2
, λх=0,612 См
Вт
°⋅
, Prх=6. 
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3. Знаходимо витрати гарячої води ãG  та холодної води õG : 
43,5)89119(235,4
690
)( ''1'1
=
−⋅
=
−⋅
=
ttС
QG
г
г скг /
 
73,9)1935(170,4
690
)( '2''2
=
−⋅
=
−⋅
=
ttС
QG
х
х скг /
 
4. Визначальний розмір для гарячої води – це d1без накипу, м, а  
для холодної води – це еквівалентний діаметр міжтрубного простору: 
1676,0
017,0585,0
017,0585,0 22
2
2
2
2
=
⋅+
⋅−
=
+
⋅−
=
⋅dD
D
N
dN
d екв м 
5. Визначаємо швидкість гарячої та холодної води: 
555,0
015,09545814,3
43,544
22
1
=⋅
⋅⋅⋅
⋅
=
⋅⋅⋅
⋅
=
dN
GV
г
г
г ρpi см /  
443,0
1676,099714,3
73,944
22 =
⋅⋅
⋅
=
⋅⋅
⋅
=
еквх
х
х d
GV
ρpi см /  
6. Визначаємо Критерій Рейнольдса для гарячої та холодної води: 
 
29200
10285,0
015,0555,0Re 6
1
=
⋅
⋅
=
⋅
=
−
г
г
г
dV
ν  
82500
109,0
1676,0443,0Re 6 =
⋅
⋅
=
⋅
=
−
х
еквх
х
dV
ν
 
7. Визначаємо режим руху рідини за критерієм Рейнольдса для гарячої 
та холодної води окремо. 
Якщо Re>10000, то режим турбулентний і критерій Нусельта 
розраховують за виразом: 
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25,0
43,08,0
Pr
PrPrRe021,0








⋅⋅⋅=
p
c
pNu , 
де сPr - критерій Прандтля стінки приймається за додатком 1 у таблиці 1. 
У виразі для розрахунку критерію Нусельта відношенням )Pr/(Pr рс  можна 
знехтувати і прийняти його рівним одиниці )1Pr/(Pr =рс .  
5,987,129200021,0
Pr
PrPrRe021,0 43,08,0
25,0
43,08,0
=⋅⋅=








⋅⋅⋅=
р
с
ргг гNu
 
389682500021,0
Pr
PrPrRe021,0 43,08,0
25,0
43,08,0
=⋅⋅=








⋅⋅⋅=
р
с
рхх хNu
 
8. Визначаємо коефіцієнти тепловіддачі гарячої та холодної води:  
4492
015,0
684,05,98
1
=
⋅
=
⋅
=
d
Nu гг
г
λ
α
См
Вт
°⋅
2  
1420
1676,0
612,0389
=
⋅
=
⋅
=
екв
хх
х d
Nu λ
α
См
Вт
°⋅
2  
9. Визначаємо для одношарової циліндричної стінки 
товщиною       (d1- d2)/2 лінійний коефіцієнт теплопередачі на 1 м довжини 
каналу l:  
См
Вт
dd
d
d
K
о
еквхаг
l
⋅
=
⋅
+⋅
⋅
+
⋅
=
⋅
+
⋅
+
⋅
= 02,153
1676,01420
1
015,0
017,0ln
422
1
015,04492
1
14,3
1ln
2
11
1
2
21 αλα
pi
 
10. Побудуємо графіки для розрахунків середнього температурного 
напору для прямотечії і протитечії в трубках з гарячою водою по довжині 
теплообмінного апарату l (рис.5.1 і рис.5.2). 
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Рис. 5.1 -  Графік для розрахунку середнього температурного напору для 
прямотечії в трубках з гарячою водою по довжині теплообмінного апарату l. 
 
 
Рис. 5.2 - Графік для розрахунку середнього температурного напору для 
протитечії в трубках з гарячою водою по довжині теплообмінного апарату l. 
 
 
 
t,оС 
l,м 
t1
’
=119оС 
t’2=19оС 
t1
”
=89оС 
t2
”
=36оС 
∆tм=70оС 
∆tб=83оС 
t,оС 
l,м 
t1
’
=119оС 
t’2=19оС 
t1
”
=89оС 
t2
”
=36оС 
∆tб=90оС ∆tм=53оС 
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11. Визначаємо середній температурний напір: 
для прямотечії: 
C
tt
tt
tttt
t
t
tt
t
м
б
мб
пр
o74
635,0
47
)3689(
)19119(ln
)3689()19119(
)(
)(ln
)()(
ln
''
2
''
1
'
2
'
1
''
2
''
1
'
2
'
1
==
−
−
−−−
=
−
−
−−−
=
∆
∆
∆−∆
=∆
 
для протитечії: 
C
tt
tt
tttt
t
t
tt
t о
м
б
мб
прот 76
)1989(
)36119(ln
)1989()36119(
)(
)(ln
)()(
ln
'
2
''
1
''
2
'
1
'
2
''
1
''
2
'
1
=
−
−
−−−
=
−
−
−−−
=
∆
∆
∆−∆
=∆
 
12. Визначаємо довжину корпусу теплообмінника для прямотечії і 
протитечії: 
м
tK
Ql
прl
пр 94,607402,153
10690 3
=
⋅
⋅
=
∆⋅
=
 
м
tK
Ql
протl
прот 33,597602,153
10690 3
=
⋅
⋅
=
∆⋅
=
 
13. Визначаємо лінійний коефіцієнт теплопередачі на 1 м довжини 
каналу l розраховується з урахуванням накипу шару на внутрішній поверхні 
трубок з гарячою водою: 
,
12ln
2
1ln
2
1
)2(
1
1
1
1
2
21 еквх
н
нанг
н
l
dd
d
d
d
d
K
⋅
+
+
⋅
+
⋅
+
−⋅
=
α
δ
λλδα
pi
См
Вт
°⋅
 
Знайдемо у додатку 3 за таблицею 3 λa2  для матеріалу а2- бронза, з якого 
виготовлені труби теплообмінного аппарату за умовою прикладу задачі №2
. 
Обираємо за додатком 3 з таблиці 3 для бронзи коефіціент теплопровідності 
λa2=42 См
Вт
°⋅
2 . 
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См
ВтK
о
н
l
⋅
=
⋅
+
⋅+
⋅
⋅
+⋅
⋅
+
⋅−⋅
= 17,58
1676,01420
1
015,0
)0008,02015,0(ln
6,12
1
015,0
017,0ln
422
1
)0008,02015,0(4492
1
14,3
 
Визначаємо довжину корпусу теплообмінника для прямотечії і протитечії 
з урахуванням накипу шару на внутрішній поверхні трубок з гарячою водою: 
м
tK
Ql
пр
н
l
н
пр 29,1607417,58
10690 3
=
⋅
⋅
=
∆⋅
=
 
м
tK
Ql
прот
н
l
н
прот 08,1567617,58
10690 3
=
⋅
⋅
=
∆⋅
=
 
14. За результатами розрахунків довжини корпусу теплообмінника для 
прямотечії і протитечії без накипу та з урахуванням накипу шару на внутрішній 
поверхні трубок з гарячою водою можна зробити такі висновки, що 
найвигідніші умови теплопередачі при протитечії без накипу, тому що 
коефіцієнт теплопередачі значно більший ніж з шаром накипу 
Kl =153,02 См
Вт
°⋅
> Klн =58,17 См
Вт
°⋅
 
і довжина трубок апарату при цьому 
найменша – lпрот=59,33 м. 
 
6. Варіанти завдань до розрахункової роботи студентів 
 
Для кожної групи студентів для напрямів підготовки 6.050503 
«Машинобудування», 6.050502 «Інженерна механіка» викладачем з кредитного 
модуля «Процеси, апарати і машини галузі -1. Теплові процеси» для виконання 
розрахункової роботи за темами «Конденсація» (задача №1) і «Теплопередача» 
(задачі №2) після вивчення даних тем на лекціях видається індивідуальний 
варіант для виконання задачі № 1 за  таблицею 6.1 і задачі № 2 за таблицею  6.2. 
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Таблиця 6.1 – Варіанти до задачі №1 розрахункової роботи студентів за 
темою «Конденсація» 
 
Варі- 
ант 
a1 a2 
1 90 0,1 
2 100 0,2 
3 110 0,3 
4 120 0,4 
5 130 0,5 
 
Таблиця 6.2 – Варіанти до задачі №2 розрахункової роботи студентів за 
темою «Теплопередача» 
Варі- 
ант 
1a  2a  3a  4a  5a  6a  7a  8a  9a  10a  11a  
1 48 сталь 10 12 100 70 12 26 500 0,05 2,2 
            
2 50 мідь 12 14 105 75 13 28 550 0,10 2,0 
            
3 52 латунь 14 16 110 80 14 30 600 0,15 1,8 
            
4 54 бронза 15 17 115 85 15 32 650 0,20 1,6 
            
5 56 
алюмін
ій 
16 19 120 90 16 34 700 0,25 1,4 
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ДОДАТКИ 
Додаток 1 
 
Таблиця 1 - Фізичні властивості сухого повітря (В = 760 мм рт. ст. 
51001,1 ⋅≈
 Па)    
           
t, 0С ρ, кг/м3 СР, кДж/кг К 
210⋅λ , 
Вт/м К 
610⋅a , 
м2/с 
610⋅µ , 
Па с 
610⋅ν , 
м2/с Pr 
-30 1,453 1,013 2,2 14,9 15,7 10,8 0,723 
-20 1,395 1,009 2,28 16,2 16,2 12,79 0,716 
-10 1,342 1,009 2,36 17,4 16,7 12,43 0,712 
0 1,293 1,005 2,44 18,8 17,2 13,28 0,707 
10 1,247 1,005 2,51 20 17,6 14,16 0,706 
20 1,205 1,005 2,59 21,4 18,1 15,06 0,703 
30 1,165 1,005 2,67 22,9 18,9 16 0,701 
40 1,128 1,005 2,76 24,3 19,1 16,96 0,699 
50 1,090 1,005 2,83 25,7 19,6 17,95 0,698 
60 1,060 1,005 2,9 26,2 20,1 18,97 0,696 
70 1,029 1,009 2,96 28,6 20,6 20,02 0,694 
80 1 1,009 3,05 30,2 21,1 21,09 0,692 
90 0,972 1,009 3,13 31,9 21,5 22,1 0,69 
100 0,946 1,009 3,21 33,6 21,9 24,13 0,688 
120 0,898 1,009 3,34 36,8 22,8 25,45 0,686 
140 0,854 1,013 3,49 40,3 23,7 27,3 0,684 
160 0,815 1,017 3,64 43,9 24,5 30,09 0,682 
180 0,779 1,022 3,78 47,5 25,3 32,49 0,681 
200 0,745 1,026 3,93 51,4 26 34,85 0,68 
250 0,674 1,038 4,27 61 27,4 40,61 0,677 
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Додаток 3 
 
Таблиця 3 - Густина, теплопровідність і теплоємність будівельних 
теплоізоляційних та інших матеріалів          
 
Матеріал ρ, кг/м3 t, 0С λ, Вт/м 0К С, кДж/кг 0К 
1 2 3 4 5 
Сталь 
вуглецева 
7800 100 ... 600 54,4 ... 33,5 - 
Сталь 
нержавіюча 
7800 100 ... 90 15,5 ... 22 - 
Мідь 8800 0 ... 600 393 ... 354 0,393 
Латунь 8600 0 ... 600 100 ... 151 - 
Алюміній 2700 0 ... 600 202 ... 422 - 
Бронза 8000 20 42 - 
Чавун 7220 20 65 - 
Залізо котлове 7800 0 ... 600 63 ... 31 - 
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